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PEKD020,72.2.2026
Praemydl dnka 18 marea 2026y,

Jaaing Marzen®  ALICIA TABINOWSKA
Buszkowice 144, 37-710 Buszkowlce

Dotyczy: Oceny rocznej jakoécl wody Basenu ,Kraina Marzert" w Buszkowicach,

ZBIORCZA OPISOWA OCENA JAKOSCI WODY - OKRES 01.01.2025¢. - 31,12.2025¢,
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U, z 2024, poz. 416) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9

listopada 2015r. w sprawie wymagari, Jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach
(Dz. W, 2 2022r.-poz, 1230)

oraz po przeanalizowaniu:

1) parametréw jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wyrnagan, o ktérych
mowa w §. 3 ust. 1 ww, rozporzadzenia;

2) wynikow badar jakoéci wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia;
3) zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan przez zarzadzajacego ptywalnia oraz
zastosowanych metod referencyjnych analiz;

4) wynikéw badan jakosci wody.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyslu dokonat zbiorczej opisowej
oceny jakosci wody Basenu ,Kraina Marzen” w Buszkowicach.

Basen ,Kraina Marzen" - ALICJA TABINOWSKA Buszkowice 144, 37-710 Buszkowice
zasilany jest w wode z wodociggu m. Przemysla. Wodociag zarzadzany przez
Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Rokitniariska 4 w Przemyslu.
Jakos¢ wody w/w wodociagu odpowiada wymogom okreslonym w zataczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.2294).

Basen posiada jedna niecke, ktéra stuzy do nauki ptywania dla dzieci przedszkola ,Kraina
Marzen”, Alicja Tabinowska,, Buszkowice 144, 37-710 Zurawica.

Zapewniono 4 natryski w szatniach.

Na terenie obiektu nie ma:

- urzadzen wytwarzajacych aerozol wodno-powietrzny, wanny SPA itd.

- niecki do nauki ptywania dla niemowlat i dzieci do lat 3

Zarzadzajacy ptywalnig realizowat harmonogram poboru prébek wody, ktory zostat

~ uzgodniony z Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przemyslu:  —
Harmonogram obejmowat czestotliwo$¢ i parametry zgodne z rozporzadzeniem tj.:
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Ogélna liczba mikroorganizméw w
36120C/48h, Legionella, potencjat redox, chlor wolny, pH, metnos¢, azotany, utlenialnosé,
chloroform, X THM.

Pobdr probek w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wynosit 3 proby miesiecznie w
ramach kontroli wewnetrznej obiektu oraz 3 préby w ramach nadzoru sanitarnego.
Badania jakosci wody z ptywalni wykonane w ramach kontroli wewnetrznej obiektu
przeprowadzane byty przez SGS Polska Sp. z 0.0. Laboratorium Srodowiskowe w
Pszczynie. Badania jakosci wody w ramach nadzoru sanitarnego przeprowadzone byty
przez laboratorium Wojewddzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie
Oddziat Laboratoryjny Przemysl.
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Dokumentacja nadzoru pracy urzadzen oraz rejestracja wynikow pomiaréw, jakoéci W'Ody
byla sprawdzana podczas kontroll przeprowadzanych przez pracownikéw Powiatowej
Stacji Sanitarno - Epidemiologiczne] w Przemyslu, Ogélem pobrano do badar
laboratoryjnych 36 prébek wody.

|

Zestawienie kwestionowanych parametréw w badanlach wykonywanych w ramach
nadzoru przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyslu.

Data poboru probki | Miejsce poboru prébki Kwestionowane
wody wody parametry
23.06.2025r. Niecka odptyw - chloroform
23.06.2025r. Niecka doptyw - chloroform
23.06.2025r. Woda wprowadzona do - chloroform

niecki z systemu cyrkulacji |

“"Opis kwestionowanych parametréw i ich wptyw na zdrowie:
1) chloroform powstaje w wodach basenowych, jako uboczny produkt dezynfekcji
podchlorynem sodu. Jest to zwiazek organiczny najczesciej pochodzenia
antropogenicznego (pot, mocz, naskérek, wiosy). W przypadku chloroformu narazenie
nastepuje droga pokarmowa, poprzez wdychanie powietrza i kontakt przez skére np. w
trakcie kapieli. Ponadto ma draznigcy wptyw na skore (pozbawiajac ja ochronnej warstwy
lipidowej) i drogi oddechowe, wnika w strukture wtoséw ostabiajac je, negatywnie wptywa
na zapach wody, szczegélnie wrazliwe na dziatanie chloroformu sa dzieci i osoby o
obnizonej odpornosci (alergie, choroby uktadu oddechowego), w zwiazku z tym wskazane
jest utrzymywanie poziomu chloru zwiazanego oraz utlenialnoéci na mozliwie niskim
poziomie.

Zarzadzajacy ptywalnia w celu wyeliminowania przekroczenia podjat dziatania naprawcze
m.in. w postaci, zmniejszenia dawki srodka uzdatniajacego wode (podchloryn sodu) oraz
uzupetniat uktad swieza woda.

Wszelkie informacije o czynnosciach i przekroczeniach dotyczacych wody w ptywalni byty
wywieszane na tablicy w widocznym miejscu dla klientow.

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono postepowanie administracyjne w
zakresie doprowadzenia wody na ptywalni do wtasciwej jakosci ze wzgledu na
przekroczenie parametru: trichlorometan (chloroform).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyslu po analizie parametréw jakosci
wody na ptywalni, ocenianych na podstawie wymagan, o ktérych méwi § 3 ust 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022r. poz.1230), wynikéw badan
wody wykonanych w ramach nadzoru i kontroli wewnetrznej w niecce basenu oraz z
systemie cyrkulacji dokonat oceny zbiorczei rocznej wody na ptywalni. . .

UL LA A

Na koniec okresu sprawozdawczego woda na ptywalni spetniata wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022r. poz. 1230).
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